
REPUBLIKA SRBIJA
OP[TINA ALEKSANDROVAC
OP[TINSKA UPRAVA
Odeqewe za urbanizam i izgradwu
Broj: 350-45/2020-04
Broj: ROP-ALK-16428-LOC-1/2020
Datum: 03.08.2020.god.
Aleksandrovac

Op{tinska uprava op{tine Aleksandrovac, Odeqewe za urbanizam i izgradwu
re{avaju}i po zahtevu investitora Operator distributivnog sistema, EPS Distribucija
DOO Beograd Ogranak Elektrodistribucija Kru{evac, ul.Kosan~i}eva br.32, zavedenog
pod brojem 350-45/2020-04 od 06.07.2020.godine, za izdavawe lokacijskih uslova na
osnovu: ~lana 53a. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br. 72/09, 81/09,
64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka
US, 132/14 i 145/14, 83/18,31/2018, 37/2019 dr.zakon i 9/20), Uredbe o lokacijskim
uslovima ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015, 114/2015 i 117/2017), Pravilnika o
postupku sprovo|ewa objediwene procedure elektronskim putem (Slu�beni glasnik
RS br. 68/2019) i Prostornog plana op{tine Aleksandrovac ("Sl.list op{tine
Aleksandrovac" br.4/2011) izdaje:

LOKACIJSKE USLOVE

Za izgradwu TS 10/0,4 kV "Dowe Zlegiwe 2" na KP br. 649 KO Dowa Zlegiwa,
i vazdu{nog voda 10 kV i 1 kV od TS 10/0,4 kV "Dowe Zlegiwe" do TS 10/0,4 kV
"Dowe Zlegiwe 2" u regulaciji postoje}ih saobra}ajnica preko KP br. 1748, 1747 i
649 K.O.Dowa Zlegiwa, op{tina Aleksandrovac kategorije G, klasifikacioni znak
222420 i 222410.

1. PLANSKI OSNOV:

Planski osnov za izdavawe lokacijskih uslova za izgradwu TS 10/0,4 kV
"Dowe Zlegiwe 2" na KP br. 649 KO Dowa Zlegiwa i me{ovitog vazdu{ni
vod 10 kV i 1 kV od TS 10/0,4 kV "Dowe Zlegiwe" do TS 10/0,4 kV "Dowe
Zlegiwe 2" u regulaciji postoje}ih saobra}ajnica preko KP br.1748, 1747 i 649
K.O.Dowa Zlegiwa, je Prostorni plan op{tine Aleksandrovac ("Sl.list op{tine
Aleksandrovac" br.4/2011).

2. PODACI O GRA�EVINSKOJ PARCELI I LOKACIJI:

Trase kablovskog voda-me{oviti vazdu{ni vod 10 kV i 1 kV od TS 10/0,4 kV
"Dowe Zlegiwe" ( KP 796/1 KO Dowa Zlegiwa) do TS 10/0,4 kV "Dowe Zlegiwe 2" su
u regulaciji postoje}ih saobra}ajnica preko KP br.1748, 1747 i 649 K.O.Dowa,mesto
gradwe Dowa Zlegiwa, op{tina Aleksandrovac-kat. parcele broj 796/1, 1748, 1747 i
649 K.O.Dowa Zlegiwa,
- Vazdu{ni vod 10kV od TS Dowe Zlegiwe ( KP 796/1 KO Dowa Zlegiwa) do

TS Dowe Zlegiwe 2 ( KP 649 KO Dowa Zlegiwa): dimenzije provodnika 10 kV
(vazdu{no):pre~nik oko 56mm; du�ina 623,61m
Prikqu~ak 10 kV: SN SKS-om od TS 10/0,4 kV Dowe Zlegiwena KP 796/1 KO

Dowa Zlegiwa
- Vazdu{ni vod 1 kV (NNM) iz TS Dowe Zlegiwe ( KP 796/1 KO Dowa Zlegiwa)

u du�ini L-177,03m
- Vazdu{ni vod 1 kV (NNM) iz TS 10/0,4 kV "D.ZLEGIWE 2" u du�ini 446,58 m
- Mesto prikqu~ewa: postoje}a TS 10/0,4 Kv dowa Zlegiwa na K.P.796/1 KO

Dowa Zlegiwa



- Tehni~ki podaci nove TS 10/0,4 kV: TS 10/0,4 kV Dowe Zlegiwe 2
Instalisana snaga: 250 kVA; tipski okrugli armiranobetonski stub tipa 12/1600

m/daN, lokacija na KP br.649 K.O.Dowa Zlegiwa

3. KLASA I NAMENA OBJEKTA
Kategorija objekta: G
Klasifikacija pojedinih delova objekta:
U~e{}e u ukupnoj povr{ini objekta (80%): 222410, Lokalni elektri~ni nadzemni

ili podzemni vodovi
U~e{}e u ukupnoj povr{ini objekta (20%): 222420, transformatorske stanice

4.PRAVILA URE� EWA I GRA� EWA
Planski osnov: Lokacijski uslovi se izdaju na osnovu Prostornog plana op{tine

Aleksandrovac ("Sl. list op{tine Aleksandrovac" br. 4/2011);
Prema izvodu iz Plana pravilima gra|ewa i uslova za elektroenergetsku

mre�u, celokupnu elektroenergetsku mre�u i trafostanice graditi na osnovu
glavnih projekata u skladu sa va�e}im zakonskim propisima. Trafostanice
10/0,4 kV graditi kao MBTS, aluminijumsko stubnu TS ili zidanu. Udaqenost
energetskog transformatora od susednih objekata mora iznositi najmawe 3m. Ako
se trafostanica sme{ta u prostoriju u sklopu objekta, prostorija mora ispuwavati
uslove gra|ewa iz va�e}ih zakonskih propisa pre svega "Pravilnika o tehni~kim
normativima za za{titu elektroenergetskih postrojewa i ure|aja od po�ara"
("Sl.list SFRJ" br. 74/90).
Trafostanice graditi za rad na 10 kV naponskom nivou, kod izbora lokacije

TS voditi ra~una o slede}em: da bude postavqena {to je mogu}e bli�e te�i{tu
optere}ewa, da prikqu~ni vodovi budu {to kra}i, a rasplet vodova {to jednostavniji,
o mogu}nosti lakog prilaza radi monta�e i zamene opreme, o mogu}im opasnostima
od povr{inskih i podzemnih voda i sl., o prisustvu podzemnih i nadzemnih
instalacija u okru�ewu TS, i uticaju TS na �ivotnu sredinu.
Izgradwa nove trasformatorske stanice 110/10kV snage 1h20(31,5)MVA i zamena

transformatora 1h8MVA u trafostanicu 35/1 kV, kao i pove}awe broja TS 10/0,4kV
zadovoqi}e potrebe u elektri~noj snazi za naredni period do 2021. godine. Nova
10kV mre�a razvi}e se u skladu sa izgradwom novih objekata, a lokacije novih
transformatorskih stanica 10/0,4kV snage 630 kVA treba da se pove�u sa postoje}om
u prsten ~ime }e se posti}i ve}a pogonska sigurnost i omogu}iti postepena izmena
dotrajalih delova mre�e.
-Uslovi za elektroenergetsku mre�u:Trafostanicu graditi kao SBTS 10/0.4 KV.
Udaqenost energetskog transformatora od susednih objekata mora iznositi

najmawe 3 m;
- trafostanice graditi za rad na 10 kV naponskom nivou;- kod izbora lokacije

TS voditi ra~una o slede}em: da bude postavqena {to je mogu}e bli�e te�i{tu
optere}ewa; da prikqu~ni vodovi budu {to kra}i, a rasplet vodova {to jednostavniji;
o mogu}nosti lakog prilaza radi monta�e i zamene opreme; o mogu}im opasnostima
od povr{inskih i podzemnih voda i sl.; o prisustvu podzemnih i nadzemnih
instalacija u okru�ewu TS; i uticaju TS na �ivotnu sredinu.
Polagawe kablova: 10 kV mre�u graditi vazdu{no na betonskim stubovima sa

golim provodnicima.
-Odre|ivawe ostalih sigurnih udaqenosti i visine, kao i ukr{tawe elektronskih

vodova me|usobno kao i sa drugim instalacijama vr{iti u skladu sa Pravilnikom o
tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 KV do 400 KV.
- vo|ewe vodova preko zgrada koje slu�e za stalni boravak qudi treba ograni~iti

na izuzetne slu~ajeve, ako se druga re{ewa ne mogu tehni~ki ili ekonomski
opravdati (smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojawe horizontalne
projekcije najbli�eg provodnika u neotklowenom stawu od zgrade mawe od 3m za
vodove do 20 kV,odnosno mawe od 5m za vodove napona ve}eg 20 kV);
- nije dozvoqeno vo|ewe vodova preko objekata u kojima se nalazi lako zapaqiv

materijal (skladi{ta benzina, uqa, eksploziva i sl.);



- na prolazu pored objekata u kojima se nalazi lako zapaqiv materijal
horizontalna sigurnosna udaqenost jednaka je visini stuba uve}anoj za 3,0m, a
iznosi najmawe 15,0m;
- odre|ivawe ostalih sigurnih udaqenosti i visina od objekata, kao i ukr{tawe

elektroenergetskih vodova me|usobno kao i sa drugim instalacijama vr{iti u skladu
sa Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV(Sl. list SFRJ br. 65/88)

5. USLOVI ZA PROJEKTOVAWE I PRIKQU^EWE
Prilikom projektovawa i izvo|ewa radova treba se pridr�avati tehni~kih

uslova za projektovawe svih nadle�nih organizacija koje poseduju podzemne i
nadzemne instalacije planirane i postoje}e u pravcu i na parcelama preko kojih se
vr{i izgradwa voda i trafostanice:
- -Tehni~ki uslovi br. 2557/20-U od 29.07.2020.godine od JKSP Aleksandrovac,

od ta~ke 1 do 10.
- Tehni~ki uslovi za izgradwu izdati od "TELEKOM SRBIJA"a.d.,delovodni

broj 212244/3-2020 od 24.07.2020. godine broj 39 sa napomenom: Na predmetnoj lokaciji
preduze}e za telekomunikacije "Telekom Srbija" AD poseduje TK infrastrukturu
na koju treba obratiti pa�wu prilikom izvo|ewa predmetnih radova, od ta~ke 1 do
ta~ke 9.
Prilikom ukr{tawa vodova sa ostalim vodovima treba obratiti pa�wu na

minimalna me|usobna rastojawa koja su propisana pravilnicima,uz saglasnost javnih
preduze}a ~ija se infrastruktura nalazi u tom delu.

6. SASTAVNI DEO LOKACIJSKIH USLOVA SU:
- Uz zahtev za izdavwe lokacijskih uslova dostavqeno je Idejno re{ewe izra|eno

od strane Operatora distributivnog sistema "EPS Distribucija" DOO Beograd,
Ogranak Elektrodistribucija Kru{evac, Kosan~i}eva br.32 Kru{evac, projektant
Neboj{a �a{i}, projektant je Zoran Karajovi}, dipl.in�.el, dipl. in�. el. licenca
br. 350 3458 03IKS,broj 8H000-D0911-130838/1 4 (vodovi 10 kV i 1 kV) 8H000-D0911-
130838/1-1 i 4/1 (TS 10/0,4 kV) 8H000-D0911-130838/1-2 od 19.05.2020.godine.
-Tehni~ki uslovi za izgradwu izdati od strane Preduze}a za telekomunikacije

"TELEKOM SRBIJA"a.d.,delovodni broj 212244/3-2020 od 24.07.2020.godine, br.39.
-Tehni~ki uslovi br. 2557/20-U od 29.07.2020.godine od JKSP Aleksandrovac.

7. ZAKONSKE OBAVEZE
Na osnovu ovih lokacijskih uslova mo�e se pristupiti izradi projekta za

izdavawe re{ewa o odobewu u skladu sa ~lanom 145. Zakona o planirawu i
izgradwi (Slu�beni glasnik Republike Srbije, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 i 9/20).
Uz zahtev za izdavawe re{ewa u skladu sa ~lanom 145. Zakona, potrebno je

prilo�iti:
- Idejni projekat izra|en u skladu sa pravilnikom kojim se ure|uje sadr�ina

tehni~ke dokumentacije - Pravilnik o sadr�ini, na~inu i postupku izrade i na~inu
vr{ewa kontrole tehni~ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Slu�beni
glasnik RS broj 73/2019),
- Dokaz o uplati administrativne takse za podno{ewe zahteva i dono{ewe

re{ewa i naknade za centralnu evidenciju;
- va�e}e lokacijske uslove
i ostale potrebne dokaze propisane ~lanom 27 Pravilnika o postupku sprovo|ewa

objediwene procedure elektronskim putem (Sl.glasnik RS br. 68/2019), zavisno od
klase, kategorije i namene objekta.

8. Na osnovu ~lana 56.stava 2. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS"
br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2017 i 9/20), na izdate Lokacijske uslove
mo�e se podneti prigovor nadle�nom op{tinskom ve}u, u roku od 3 dana od dana
dostavqawa odnosno od dana prijema lokacijskih uslova.



9. Lokacijski uslovi va�e 24 meseci od dana izdavawa ili do isteka va�ewa
gra|evinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju
je podnet zahtev, i osnov su za izradu Idejnog projekta koji se prila�e uz zahtev
za izdavawe re{ewa u skladu sa ~lanom 145. Zakona o planirawu i izgradwi.
Lokacijski uslovi izdaju se uz naplatu takse u iznosu od 20.000,00 din. shodno

tarifnom broju 9. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list op{tine
Aleksandrovac" br. 1/2009). Lokacijski uslovi izdaju se uz naplatu takse centralnog
registra u iznosu od 2.000,00 din.("Slu�beni glasnik RS" br. 75/2018).

NA^ELNIK OP[TINSKE UPRAVE
Ivan Novakovi}, dipl.pravnik


