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Op{tinska uprava op{tine Aleksandrovac, Odeqewe za urbanizam i izgradwu
re{avaju}i po zahtevu Agromer Latkovac Milomir Raki} PR zavedenog pod brojem
350-94/2020-04 od 16.12.2020. godine, za izdavawe Lokacijskih uslova na osnovu:
~lana 53a. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br. 72/09, 81/09,
64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka
US, 132/14 i 145/14, 83/18,31/2018 i 37/2019 dr.zakon), Uredbe o lokacijskim uslovima
("Sl. glasnik RS", br. 115/2020), Pravilnika o postupku sprovo|ewa objediwene
procedure elektronskim putem (Slu�beni glasnik RS br. 68/2019), Plana Generalne
regulacije Aleksandrovac ("Sl. list op{tine Aleksandrovac" br. 1/2012), izdaje:

LOKACIJSKE USLOVE

Za izgradwu TS 10/0,4 kV "Stawevo Agromer" na katastarskoj parceli br. 433/3
K.O.Stawevo, kategorija G, klasifikacioni znak 222420.

1. PLANSKI OSNOV: Planski osnov za izdavawe lokacijskih uslova je Plan
Generalne regulacije Aleksandrovac ("Sl. list op{tine Aleksandrovac" br. 1/2012).

2. LOKACIJA I NAMENA
Tehni~ki podaci: Naziv trafostanice: TS 10/0,4 kV "Stawevo Agromer"
Tip: SBTS 10/0,4 kV; 250 (400) kVA; Snaga transformatora: 250 kVA
Lokacija: KP br. 433/3, K.O. Stawevo, op{tina Aleksandrovac; Prikqu~ak na

10 kV mre�u: vazdu{no, u trasi postoje}eg DV 10 kV izvod "Vitkovo" iz TS 110/10
kV "Aleksandrovac"
Dimenzionisawe opreme: Oprema je odabrana prema snazi trafostanice, snazi

energetskog transformatora, kao i prema maksimalno dozvoqenim vrednostima
trofaznih simetri~nih struja (snaga) kratkog spoja od 14,5 kV (250 MVA) na
sabirnicama 10 kV i 16 kA (11 MVA) na sabirnicama 0,4kV.
Lokacija trafo stanice i prikqu~ak na 10 kV mre�u. Stubna betonska trafo

stanica 10/0,4 kV sa energetskim transformatorom snage 250 kVA bi}e ugra|ena na
novopodignutom ugaono-zateznom armirano-betonskom stubu (12/1600 m/daN) na KP
br.433/3 K.O.Stawevo, op{tina Aleksandrovac.
Prikqu~ak na 10 kV mre�u predvi|en je vazdu{no, "ubacawem" trafo stanice u

trasu postoje}eg DV 10 kV izvod "Vitkovo" iz TS 110/10 kV "Aleksandrovac", koji
prelazi preko k.p. br.433/3 KO Stawevo.

3. PRAVILA URE� EWA I GRA� EWA

PLANSKI OSNOV: Predmetna kat. parcela br. 433/3 i KO Stawevo se
nalazi u okviru Plana generalne regulacije Aleksandrovac ("Sl. list op{tine
Aleksandrovac" br. 1/2012) u zoni 3, Tipi~ne celine (TC-6) komercijalne i poslovne
delatnosti.

Namena i na~in kori{}ewa gra|evinske parcele: Dozvoqena namena u ovoj
tipi~noj celini su kompatibilne namene, komercijalne delatnosti trgovine i
prodaje, ugostiteqstva i administrativnog poslovawa, ostale delatnosti koji
pru�aju savremene usluge za potrebe stanovnika naseqa u funkciji snabdevawa,



slobodnog vremena, kulture, zabave, rekreacije i dr. i koje ne ugro�avaju �ivotnu
sredinu. Tako|e je dozvoqena i namena stanovawe kao kompatibilna namena.

Polo�aj objekta na gra|evinskoj parceli odre|en je gra|evinskom linijom
prema povr{ini za javne namene i prema granicama susednih gra|evinskih parcela.
Objekti mogu biti slobodnostoje}i, grupisani na razli~ite na~ine u jedinstveni
komercijalno-poslovni kompleks. Dozvoqena je izgradwa ve}eg broja objekata na
jedinstvenoj parceli kompleksa. Komercijalne objekte, administrativnu ili upravnu
zgradu ili sadr�aje kojima pristupaju posetioci (izlo�beni saloni, prodajni
prostori i sl.), pozicionirati prema javnoj saobra}ajnici, a proizvodne objekte
(proizvodne hale, magacine, skladi{ta i sl.) u zale|u parcele. Minimalna
udaqenost izme|u gra|evinske i regulacione linije iznosi 5,0m. Na prostoru
izme|u regulacione i gra|evinske linije mo�e se postaviti samo portirnica -
informacioni i kontrolni punkt kompleksa). Minimalna udaqenost od bo~nih i
zadwe granice parcele je 1/2 visine vi{eg objekta, a ne mawe od 5m, uz obavezu
sadwe najmawe jednog drvoreda.
Me|usobna udaqenost izme|u objekata je najmawe 1/3 visine vi{eg objekta, ali

ne mawe od 4m

Prema referentnoj karti 3v Plana na 1/2 kat parcele je planirana je saobra}ajnica,
sa regulacionim pojasom od 8m, na rastojawu od oko 30m od reke. Pored reke je
regulacioi pojas 3m od ivice.

Prema izvodu iz Plana Generalne regulacije Aleksandrovca, pravilima gra|ewa
i uslova za elektroenergetsku mre�u, celokupnu elektroenergetsku mre�u i
trafostanice graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa va�e}im zakonskim
propisima. Ako se trafostanica sme{ta u prostoriju u sklopu objekta, prostorija
mora ispuwavati uslove gra|ewa iz va�e}ih zakonskih propisa pre svega "Pravilnika
o tehni~kim normativima za za{titu elektroenergetskih postrojewa i ure|aja od
po�ara" ("Sl.list SFRJ" br. 74/90).
Trafostanice graditi za rad na 10 kV naponskom nivou, kod izbora lokacije

TS voditi ra~una o slede}em: da bude postavqena {to je mogu}e bli�e te�i{tu
optere}ewa, da prikqu~ni vodovi budu {to kra}i, a rasplet vodova {to jednostavniji,
o mogu}nosti lakog prilaza radi monta�e i zamene opreme, o mogu}im opasnostima
od povr{inskih i podzemnih voda i sl., o prisustvu podzemnih i nadzemnih
instalacija u okru�ewu TS, i uticaju TS na �ivotnu sredinu.
Ulazni parametri za dimenzionisawe elektroenergetske infrastrukture su: 1.

Maksimalno jednovremeno optere}ewe u kategoriji doma}instva na nivou 10kV je
3,5 kV.
Uslovi za elektroenergetsku mre�u:Celokupnu elektroenergetsku mre�u i trafostanice

graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa va�e}im zakonskim propisima.
Trafostanice 10/0,4 kV: Trafostanicu graditi kao MBTS, aluminijumsko stubnu

TS ili zidanu. Udaqenost energetskog transformatora od susednih objekata mora
iznositi najmawe 3m;

-Trafostanice graditi za rad na 10 kV naponskom nivou; i
-kod izbora lokacije TS voditi ra~una o slede}em: da bude postavqena {to

je mogu}e bli�e te�i{tu optere}ewa; da prikqu~ni vodovi budu {to kra}i, a
rasplet vodova {to jednostavniji; o mogu}nosti lakog prilaza radi monta�e i
zamene opreme; o mogu}im opasnostima od povr{inskih i podzemnih voda i sl.;
o prisustvu podzemnih i nadzemnih instalacija u okru�ewu TS; i uticaju TS na
�ivotnu sredinu.

Polagawe kablova- me|usobni razmak energetskih kablova (vi{e�ilnih, odnosno
kablovskog snopa tri jedno�ilna kabla) u istom rovu odre|uje se na osnovu strujnog
optere}ewa, ali ne sme da bude mawi od 0,07m pri paralelnom vo|ewu, odnosno 0,2m
pri ukr{tawu. Da se obezbedi da se u rovu kablovi me|usobno ne dodiruju, izme|u
kablova mo�e celom du�inom trase da se postavi niz opeka, koje se montiraju



nasatice na me|usobnom razmaku od 1m;
Izvo|ewe nadzemnih vodova:- niskonaponski samonose}i kablovski sklop (NN

SKS) montirati na betonske stubove sa razmakom do 40m. Izuzetno NN SKS mo�e
da se pola�e i po fasadi zgrade;nije dozvoqeno direktno polagawe NN SKS u
zemqu ili malter; vo|ewe vodova preko zgrada koje slu�e za stalni boravak qudi
treba ograni~iti na izuzetne slu~ajeve, ako se druga re{ewa ne mogu tehni~ki ili
ekonomski opravdati (smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojawe
horizontalne projekcije najbli�eg provodnika u neotklowenom stawu od zgrade
mawe od 3m za vodove do 20 kV, odnosno mawe od 5m za vodove napona ve}eg od
20 kV);- u slu~aju postavqawa vodova iznad zgrada potrebna je elektri~no poja~ana
izolacija, a za vodove iznad stambenih zgrada i zgrada u kojima se zadr�ava ve}i
broj qudi, potrebna je i mehani~ki poja~ana izolacija;- nije dozvoqeno postavqawe
zidnih konzola ili zidnih i krovnih nosa~a vodova na stambenim zgradama;
- nije dozvoqeno vo|ewe vodova preko objekata u kojima se nalazi lako zapaqiv

materijal (skladi{ta benzina, uqa, eksploziva i sl.);
- na prolazu pored objekata u kojima se nalazi lako zapaqiv materijal

horizontalna sigurnosna udaqenost jednaka je visini stuba uve}anoj za 3,0m, a
iznosi najmawe 15,0m;
-odre|ivawe ostalih sigurnih udaqenosti i visina od objekata, kao i ukr{tawe

elektroenergetskih vodova me|usobno kao i sa drugim instalacijama vr{iti u skladu
sa Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. list SFRJ br. 65/88); i-za{titu od
atmosferskog pra�wewa izvesti klasi~nim gromobranskim instalacijama u obliku
Faradejevog kaveza prema klasi nivoa za{tite objekata u skladu sa "Pravilnikom o
tehni~kim normativima za za{titu objekata od atmosferskog pra�wewa" (Sl. list
SRJ br. 11/96).

4. USLOVI ZA PROJEKTOVAWE I PRIKQU^EWE
Prilikom projektovawa i izvo|ewa radova treba se pridr�avati tehni~kih

uslova za projektovawe svih nadle�nih organizacija koje poseduju podzemne i
nadzemne instalacije planirane i postoje}e u pravcu i na parcelama preko kojih se
vr{i izgradwa:
Tehni~kom dokumentacijom predvideti da se prilikom me|usobnog ukr{tawa i

paralelnog vo|ewa elektro-energetskih instalacija sa infrastrukturom, obavezno
po{tovati propisana me|usobna vertikalna i horizontalna rastojawa.
Uslovi -Elektroenergetska mre�a: Uslovi za projektovawe i prikqu~ewe

br.8H.1.1.0-D-07.06-261666-20 izdati 27.10.2020 ostaju va�e}i izdati od "EPS Distribucija"
Ogranak Elektrodistribucija Kru{evac
5. SASTAVNI DEO LOKACIJSKIH USLOVA SU:
Idejno re{ewe projektanta: LAZARICA ELEKTRO, Lazari~ka br.6, Kru{evac:

glavna sveska i idejno re{ewe elektroenergetskih instalacija broj IDR-105/20,
decembar 2020 odgovorni projektant Slavoqub Mijovi}, dipl.in�.e, dipl.in�.el.
IKS 350 J060 10 05.
Tehni~ki uslovi JKSP Aleksandrovac od 25.12.2020.godine: Ne postoje instalacije

u blizini predmetnog objekta na koje objekat mo�e uticati ili koje mogu uticati
na predmetni objekat.
Odgovor na zahtev po predmetu br. ROP-ALK-37220-LOC-1/2020,"EPS Distribucija"

Ogranak Elektrodistribucija Kru{evac od 21.12.2020.godine.

U fazi izrade idejnog projekta neophodno je pridr�avati se op{tih i posebnih
uslova za izgradwu ove vrste objekata, te primewivati zakonske propise koji
reguli{u ovu materiju.( Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl. glasnik RS" br.
72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/2019dr.zakon) i podzakonskim
propisima.), a u skladu sa uslovima nadle�nih javnih preduze}a. Objekti se
izvode prema uslovima i saglasnostima nadle�nih preduze}a i korisnika, odnosno
vlasnika parcela. Kao dokaz o re{enim imovinsko-pravnim odnosima na zemqi{tu,
za objekte iz st. 1. i 2. ~lana 69 Zakona, osim dokaza propisanih ~lanom



135. ovog zakona, mo�e se podneti i ugovor o ustanovqavawu prava slu�benosti,
odnosno ugovor o zakupu zemqi{ta u privatnoj svojini sa vlasnikom zemqi{ta,
zakqu~en u skladu sa posebnim propisima, kao i ugovor o uspostavqawu prava
slu�benosti zakqu~en sa vlasnikom, odnosno korisnikom zemqi{ta koji je imalac
javnih ovla{}ewa, na period koji odredi vlasnik, odnosno korisnik zemqi{ta, kao
i re{ewe o uspostavqawu prava slu�benosti eksproprijacijom na tom zemqi{tu za
tu namenu, kona~no u upravnom postupku, kao i pravnosna�no re{ewe vanparni~nog
suda o uspostavqawu prava slu�benosti na tom zemqi{tu za tu namenu. Za
izgradwu, dogradwu ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture i linijskih
infrastrukturnih i elektroenergetskih objekata, kao dokaz o re{enim imovinsko-
pravnim odnosima na zemqi{tu, mo�e se, umesto propisanih dokaza iz ovog ~lana i
drugih dokaza propisanih ovim zakonom dostaviti i popis katastarskih parcela sa
prilo�enim saglasnostima vlasnika, odnosno korisnika zemqi{ta.
6. Na parceli ne postoje objekti koje je potrebno ukloniti.
7. Na osnovu ~lana 56.stava 2. Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS"

br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2017 i 9/20), na izdate Lokacijske uslove
mo�e se podneti prigovor nadle�nom op{tinskom ve}u, u roku od 3 dana od dana
dostavqawa odnosno od dana prijema lokacijskih uslova.
8. Lokacijski uslovi va�e 24 meseci od dana izdavawa ili do isteka va�ewa

gra|evinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju
je podnet zahtev.
Lokacijski uslovi izdaju se uz naplatu takse u iznosu od 20.000,00 din. shodno

tarifnom broju 9. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ("Sl. list op{tine
Aleksandrovac" br. 1/2009).
Lokacijski uslovi izdaju se uz naplatu takse centralnog registra u iznosu od

2.000,00 din.("Slu�beni glasnik RS" br. 75/2018).

NA^ELNIK OP[TINSKE UPRAVE
Milan Mini}, dipl.pravnik


